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ZNISTI CEZ DLE VYJADRENI ZE DNE 18.4.2014

ROZVADEC RE+R

OCEP.ZAPUSTENY, 600/600/150mm

KRYTI IP 54

PREDNI STENA-DVERE, SNIMACI PANEL

USPORADANI PRISTROJU , STITKU DLE PROVADECI FIRMY
JMENOVITE NAPETI: 3 NPE 50Hz, 230/400 / TN-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI
DLE CSN 33 2000-4-41 V SM  "IN-S”

&l 412.1 — OCHRANA IZOLACI ZVYCH CASTI

&l. 412.2 — OCHRANA KRYTY NEBO PREKAZKAMI
STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTI DO 1000V st.

DLE CSN 33 2000-4-41 &. 413.N7.3.1, TABULKA 41 NR V SITI "IN-S” :

ZAKLADNI OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
ZVYSENA - PROUDOVYM CHRANICEM
URCENI VNEJSICH VUVO DLE €SN 33 2000-3 : VIZ PROTOKOL
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