M

ALMgSi pr.8
SZ/1,8~2m
00

20Uz

FeZn pr.10

o x T, =2m

P1, KS, 0S

?
S

.7?#

protimraz. ochrana zaatikového Habu

v = 7,58m /7 kabel bude upfesnén dodaatelem
+ 2m ty
< —>
1 TYC 2m ocel, pozink
i 35 nad stfechou ( titan, zinek, plech)
bude slouZit jako jimat
LEGENDA :

JIMACI VEDENI JE Z DRATU AMgSi 8mm
vodivé pospojenf ty&-stfecha, okapové atika
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00,020 OCHR.OHELNIK (trubka), DRZAK

~ POUZITY MATERIAL RESIT DLE SN 35 7612 a ESN 35 7641

TRIDA OCHRANY PRED BLESKEM : LPS I

NAVRH BLESKOSVODU : METODA OCHRANNEHO OHLU
POCET SvODO : 1, OBVOD KAPLIGKY 12,4m
STRECHA: TITAN, ZINEK, PLECH
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